
電話引込位置（九電柱）

給水分岐位置

Ｔ

Ｗ

(001)管理棟　昭39,44

(008)薬品庫

(017)薬品庫

(036)実験室

(047)ポンプ室

(012)サ－クル室

(053) 渡り廊下

(040)物品庫

池

(050)合同教育北棟

(027)文書保管庫

(36台)

駐輪場

(021)ボイラ－室
(015)サ－クル室

(023)図書館　昭47　R3

(016)武道場 プ－ル

(019)建築学科棟

(052)危険薬品庫

駐輪場

物質工学科棟

(026)車庫

(031)事務用電算機室

(018)物品庫

(005)車庫

(048)共通専門棟

(038)福利施設棟

職員宿舎

(046)プ－ルポンプ室

(028)油倉庫

(054) 総合研究棟

(003)一般教育北棟

(009)電気工学科棟

(004)変電室

Ｎ

(006)門衛所

陸上競技場

（４００ｍトラック）

(051)合同教育南棟

(010)機械工学科棟

(034)廃水処理ポンプ室

(042)サ－クル室

(029)一般教育南棟(2)

(030)更衣室

南門

駐車場

(014)渡り廊下

テニスコ－ト

(007)物質工学科棟

(002)学生課棟

(045)第２屋外便所

(020)一般教育南棟(1)

廃水処理施設

(044)プ－ル女子更衣室

(039)弓道場

本工事建物

工事用地
受水槽

工事車両進入路

凡例

校舎地区

正 門

工事名 現場説明書付図 S=1/1,500（A4）

(041)電子情報工学科棟

Ｅ

Ｔ

(033)開発研究棟

(025)共同研究棟

(043)生物棟

電力引込位置

(032)第二体育館

(011)第一体育館

Ｗ

Ｅ

Ｅ
Ｗ

ＷＥ

有明工業高専一般教育南棟空調設備改修工事
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90819 88

ベランダ

1

ＰＳ 1

倉庫

3.00 10.003.16 10.24
26.400

教室教室

(204) (205)

便所

8 9019

17

88

ベランダ

倉
庫

1

1

ＰＳ

倉庫

3.00 10.00 10.243.16
26.400

教室教室

(202) (203)

便所

17

8 7135 7219

ベランダ

1

1ＰＳ
ロッカー室

倉庫

26.400
3.16 3.00 4.00 8.00 8.24

教室 教室

(104) （105）

便所

一般教育南棟３階(２)　平面図

一般教育南棟２階(２)　平面図

一般教育南棟１階(２)　平面図
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20

24.00
4.00 4.004.004.00

2

32

4.00 4.00

141

2

32

15

20

4.00 4.004.004.004.00 4.00
24.00

(201)非常勤講師室
一般教育科

88

24.00
4.004.004.004.004.004.00

21
倉庫

ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭﾗﾎﾞ

32

88

一般教育南棟３階(１)　平面図

一般教育南棟２階(１)　平面図

一般教育南棟１階(１)　平面図

倉庫

ホ－ル

便所

1ＰＳ

多目的室

ＰＳ

倉庫
ホ－ル

1

便所

53

教室

倉庫

便所

ホ－ル

教室

5314

1

2

ＰＳ

教員室

Ｎ

平　面　図 1/500事　業　名 （有明工業高専）一般教育南棟空調設備改修工事

階数 各階床面積 改修面積

１階

２階

３階

改修範囲

合計

室外機 2台

階数 各階床面積 改修面積

１階

２階

３階

合計

改修面積表（一般教育南棟(2)）

改修面積表（一般教育南棟(1)）

ファン　　　　　　　　2台

空調室内機天井埋込型　4台

全熱交換器　　　　　　4台

空調室内機天井埋込型　4台

全熱交換器　　　　　　3台

ファン　　　　　　　　1台

空調室内機天井埋込型　4台

全熱交換器　　　　　　3台

ファン　　　　　　　　1台

空調室内機天井埋込型　4台

全熱交換器　　　　　　4台

ファン　　　　　　　　1台

ファン　　　　　　　　1台

全熱交換器　　　　　　4台

空調室内機天井埋込型　4台空調室内機天井埋込型　4台

全熱交換器　　　　　　4台

ファン　　　　　　　　1台

174211

174211

174211

633 522

196224

196224

196224

588672

室外機 2台


